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> Retouradres Postbus 16191 2500 BD  Den Haag 

Curoil Bonaire N.V. 

Ter attentie van de directie 

Kaya Gobernador Debrot # 130 

Kralendijk 

Bonaire, Caribisch Nederland   

Datum 11 april 2025 

Betreft Besluit preventieve last onder dwangsom Curoil Hato 

 

 

 

 

Geachte directie, 

Per brief van 29 januari 2025, met kenmerk 760828 heb ik u mijn voornemen tot 

het opleggen van een preventieve last onder dwangsom (verder: preventieve 

LOD) kenbaar gemaakt en u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze in te dienen. 

Per E-mail van 13 februari 2025 heeft u een zienswijze met kenmerk CUR/0086-

25-yl ingediend. Hierbij ontvangt u mijn besluit tot het opleggen van een 

preventieve LOD waarbij ik uw zienswijze heb betrokken. 

 

Inleiding 

De vestiging van Curoil locatie Hato aan de Kaya Gobernador Debrot #130 te 

Kralendijk, Bonaire betreft een inrichting voor de op- en overslag van minerale 

oliën (benzine en diesel) met een opslagcapaciteit van circa 4000 m3. U bent als 

exploitant van de inrichting verantwoordelijk voor naleving van de vergunning Wet 

vrom BES van 22 oktober 2014 en de daaraan verbonden voorschriften. 

Daarnaast beschikt u over een tijdelijke vergunning Wet vrom BES van 17 

december 2018. Deze vergunning stelt u in staat om tijdelijk met een lichter 

regime van brandbeveiliging te volstaan en tijdelijk af te zien van ingrijpende 

veiligheidsmaatregelen.  

 

De looptijd van deze tijdelijke vergunning is op 11 mei 2021 verlengd tot uiterlijk 

1 april 2026, door middel van ‘Besluit tot instemming onder voorwaarden voor het 

tijdelijk afwijken van voorschriften van de Wet vrom BES beschikking locatie Curoil 

Hato’ met kenmerk RWS-2021/15829. Dit betekent dat de inrichting vanaf 2 april 

2026 weer moet voldoen aan de oorspronkelijke voorschriften zoals genoemd in 

de vergunning Wet vrom BES van 22 oktober 2014. Tijdens de inspectie van Curoil 

locatie Hato door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op 4 en 5 

november 2024 zijn de consequenties van het opnieuw van kracht worden van de 

oorspronkelijke voorschriften met u besproken. 

 

Juridisch kader 

Bij besluit van 22 oktober 2014 met kenmerk 2014012480 heeft het 

Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) u een Hindervergunning 

verleend voor de inrichting Curoil Hato gevestigd aan de Kaya Gobernador  
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Debrot #130, thans een vergunning onder de Wet vrom BES. 

• Voorschrift 2.1.1 van deze vergunning luidt als volgt: 

“Uiterlijk 31 december 2018 moet op de leidingen die nodig zijn voor het 

lossen van schepen een ESD-afsluiter zijn geïnstalleerd om het lossen 

onmiddellijk te doen stoppen zodra de overvulbeveiliging van de tanks zoals 

voorgeschreven in voorschrift 12.2.4 in werking treedt.” 

• Voorschrift 9.3.2 van deze vergunning luidt als volgt: 

Uiterlijk 31 december 2018 moeten de bovengrondse tanks voor de opslag van 

benzine zijn voorzien van een inwendig drijvend dak. Voor het uitvoeren van 

de hiervoor noodzakelijke werkzaamheden moet worden aangesloten bij de 

planning voor inwendige inspectie zoals voorgeschreven in voorschrift 12.1.4. 

• Voorschrift 12.2.4 van deze vergunning luidt als volgt: 

“Uiterlijk 31 december 2018 moeten bestaande bovengrondse opslagtanks zijn 

voorzien van: 

- Een hoog-niveau alarmering die ter plaatse en in de controlekamer alarm 

geeft, voordat het hoogst toelaatbare vloeistofniveau in de tank wordt 

bereikt, zodat maatregelen genomen kunnen worden om de 

pompcapaciteit te verminderen of het verpompen te stoppen, en; 

- Een fysiek onafhankelijke instrumentele overvulbeveiliging die bij het 

bereiken van het hoogst toelaatbare vloeistofniveau in de tank middels 

een onafhankelijk sturingssignaal de toevoer naar de tank doet stoppen 

door het sluiten van een functionerende afsluiter. 

Voor het uitvoeren van de hiervoor noodzakelijke werkzaamheden moet 

worden aangesloten bij de planning voor inwendige inspectie zoals 

voorgeschreven in voorschrift 12.1.4.” 

• Voorschrift 16.2.1 van deze vergunning luidt als volgt: 

“Binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning moet 

een brandveiligheidsstudie, een brandveiligheidsplan en een plan van aanpak 

waarin het tijdspad voor de aanleg van de noodzakelijke 

brandveiligheidsvoorzieningen wordt beschreven ter goedkeuring worden 

ingediend bij het bevoegd gezag.” 

Dit plan, gebaseerd op de toenmalige situatie, is bij brief van 12 jan 2017 met 

kenmerk RWS-2017/1294 goedgekeurd door het bevoegd gezag. 

• Voorschrift 16.2.2 van deze vergunning luidt als volgt: 

“De brandveiligheidsstudie genoemd in voorschrift 16.2.1 moet ten minste de 

volgende onderdelen bevatten: 

o De berekeningen en onderbouwing dat wordt voldaan aan NFPA-normen 

11, 13, 15, 16, 20, 24 en 301; 

o capaciteitsberekening benodigd bluswater en schuimvormend middel.” 

• Voorschrift 16.2.3 van deze vergunning beschrijft welke onderdelen het 

brandveiligheidsplan uit voorschrift 16.2.1 tenminste moet bevatten. 

• Voorschrift 16.2.4 van deze vergunning luidt als volgt: 

“De noodzakelijke brandveiligheidsvoorzieningen moeten conform het 

goedgekeurde plan van aanpak en het daarin beschreven tijdspad worden 

aangelegd.” 

• Voorschrift 16.3.3 van deze vergunning luidt als volgt: 

“Indien in de inrichting, of een onderdeel daarvan, of in de werking van de 

 
1 De NFPA-normen beschrijven de wijze waarop de brandbeveiligingsinstallatie in 

specifieke omstandigheden ontworpen, geïnstalleerd en getest dient te worden.  
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inrichting of van dat onderdeel een verandering wordt aangebracht, die voor 

de risico's van een zwaar ongeval belangrijke gevolgen kan hebben, moet 

degene die de inrichting drijft, ervoor zorgdragen dat het beleid ter 

voorkoming van zware ongevallen en het veiligheidsbeheerssysteem binnen 

twee maanden opnieuw worden beoordeeld en indien nodig worden herzien. 

Een zodanige beoordeling onderscheidenlijk herziening moet tevens 

plaatsvinden indien een verandering in het veiligheidsinzicht daartoe 

aanleiding geeft.” 

 

Bij besluit van 17 december 2018 met kenmerk RWS-2018/50049 is u een 

tijdelijke wijzigingsvergunning verleend. Met deze wijziging is aan de vergunning 

van 22 oktober 2014 een nieuw hoofdstuk 18 ‘Tijdelijke voorschriften Korte 

termijn actieplan brandveiligheid locatie Hato’ toegevoegd, onder welke 

voorwaarden voor de duur van 30 maanden afgeweken mag worden van de 

voorschriften 9.3.2, 16.2.1, 16.2.2 en 16.2.3. Voor de brandbeveiliging wordt het 

tijdelijk gebruik van een brandweervoertuig voor het borgen van de 

brandveiligheid voorgeschreven. 

•  Voorschrift 18.5.3.a van deze wijzigingsvergunning luidt als volgt: 

“Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 5 maanden na in werking treden van dit 

besluit, dient een mobiel brandweervoertuig en opgeleid (bedrijfs)brandweer-

personeel inzetbaar te zijn op de locatie;” 

 

Bij besluit van 28 januari 2020 met kenmerk RWS-2020/3605 is u een tijdelijke 

wijzigingsvergunning verleend waarmee: 

• op een andere wijze voldaan kan worden aan voorschrift 2.1.1, de verplichting 

tot het installeren van een Emergency Shutdown (ESD)-afsluiter op leidingen 

die nodig zijn voor het lossen van schepen en  

• op een andere wijze voldaan kan worden aan voorschrift 12.2.4, de 

verplichting tot het installeren van fysiek onafhankelijke instrumentele 

overvulbeveiliging op de bestaande bovengrondse opslagtanks. 

 

Bij besluit van 11 mei 2021 met kenmerk RWS-2021/15829 is u een 

wijzigingsvergunning verleend. Daarmee is onder andere de looptijd van de 

tijdelijke voorschriften verlengd tot uiterlijk 1 april 2026.  

• Voorschrift 18.1.1 van deze wijzigingsvergunning luidt als volgt: 

“De voorschriften in dit hoofdstuk blijven van kracht tot uiterlijk 1 april 

2026.” 

 

Bevoegdheid  

Op grond van artikel 10.4, eerste lid Wet vrom BES ben ik bevoegd een LOD op te 

leggen om overtredingen van de vergunning ongedaan te maken en/of om 

herhaling te voorkomen. Op grond van artikel 10.3 Wet vrom BES 

jo artikel 5.7 Algemene wet bestuursrecht kan een herstelsanctie worden opgelegd 

zodra het gevaar voor de overtreding klaarblijkelijk dreigt. 

 

Klaarblijkelijke dreiging voor overtreding  

Op 1 april 2026 vervalt het tijdelijke lichtere regime en worden de voorschriften 

2.1.1, 9.3.2, 12.2.4 van de vergunning van 22 oktober 2014 weer van kracht. In 

combinatie met de voorschriften 16.2.4 en 16.3.3 en het vervallen van voorschrift 

18.5.3.a betekent dat concreet:  

1. Er dient een ESD-afsluiter te worden geïnstalleerd op de leidingen die 
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nodig zijn voor het lossen van schepen (voorschrift 2.1.1); 

2. De tanks voor de opslag van benzine moeten voorzien zijn van een 

inwendig drijvend dak (voorschrift 9.3.2); 

3. Op de bestaande bovengrondse opslagtanks moet een fysiek 

onafhankelijke instrumentele overvulbeveiliging zijn geïnstalleerd 

(voorschrift 12.2.4); 

4. De borging van de brandveiligheid is niet langer toegestaan door middel 

van een brandweervoertuig (tijdelijke voorschrift 18.5.3.a vervalt) maar 

dient te geschieden door een stationaire blusvoorziening op de tanks 

(voorschrift 16.2.4). Daarmee wijzigt het brandveiligheidsconcept. 

5. Als gevolg van de wijzing van het brandveiligheidsconcept met betrekking 

tot de tanks die in gebruik zijn en de brandstoffen die daarin worden 

opgeslagen moet een herbeoordeling van het veiligheidsbeheerssysteem 

en daarmee ook van het brandveiligheidsplan worden uitgevoerd 

(voorschrift 16.3.3); 

6. Indien dit blijkt uit de herbeoordeling dient op dat moment opnieuw een 

brandveiligheidsplan opgesteld te worden, dat moet worden goedgekeurd 

door het bevoegd gezag (voorschriften 16.2.1, 16.2.2 en 16.2.3); 

7. De tanks die op dat moment in gebruik zijn moeten voldoen aan de 

normen voor stationaire brandbeveiliging, de NFPA-normen 11, 13, 15, 16, 

20, 24 en 30 (voorschrift 16.2.4); 

8. Alle brandbeveiligingssystemen moeten met een acceptatietest in 

aanwezigheid van het bevoegd gezag worden opgeleverd. 

 

Tijdens mijn inspectie op 4 en 5 november 2024 heb ik vastgesteld dat de 

installaties in de inrichting niet aan bovengenoemde voorschriften onder 1, 2, 3 en 

4 voldoen. Medewerkers van Curoil hebben aangegeven dat voorbereidingen 

worden getroffen om uiterlijk 1 april 2026 te kunnen voldoen aan de voorschriften 

uit de vergunning. Door middel van een gap-analyse, ontvangen op 4 april 2025, 

heeft Curoil in beeld laten brengen welke aanpassingen aan de opslagtanks nodig 

zijn om te voldoen aan de voorschriften en de genoemde NFPA-normen.  

 

Hiervoor moet een groot aantal acties worden uitgevoerd: onder andere een 

herbeoordeling van het veiligheidsbeheerssysteem en het brandveiligheidsplan, 

het opstellen van een nieuw brandveiligheidsplan en een Uitgangspuntendocument 

(UPD), het bestellen in het buitenland van materialen voor de technische 

aanpassingen aan de tanks, de leidingen en de brandbeveiligingsinstallatie, het 

uitvoeren van de werkzaamheden, het plannen en uitvoeren van acceptatietesten 

met de vereiste goedkeuringen door het bevoegd gezag en het eventueel 

aanvragen en verkrijgen van (lokale) vergunningen. Als complicerende factor 

zullen al deze werkzaamheden moeten plaatsvinden terwijl de levering van 

brandstoffen aan uw klanten normaal doorgang moet vinden. 

 

Op vrijdag 4 april 2025 hebben medewerkers van Curoil via een video-conferentie 

een presentatie aan ILT en RWS verzorgd met de titel ‘Vergunningstraject 

Bonaire’. Daarin is voor de beide Curoil-locaties Hato en Airport kort ingegaan op 

het uitvoeren van de benodigde acties om op 2 april 2026 aan de dan vigerende 

vergunning te kunnen voldoen. De gepresenteerde planning geeft echter geen 

inzicht in de voorbereidingen, de afzonderlijke acties en benodigde doorlooptijd. 

Daarnaast zijn in de presentatie expliciet meerdere ‘uitdagingen en knelpunten’ 

benoemd waaronder ‘Bron en wijze financiering project’, ‘Tijdige vrijgave budget 
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(Longlead items)’, ‘Bouwvergunningen’, ‘Goedkeuring voor enkelvoudige 

aanbestedingen (eilandlimitaties aan experts)’ en ‘Contracten juridisch 

beoordelen’. De presentatie heeft dan ook niet aannemelijk gemaakt dat de 

brandstofopslag op Hato uiterlijk 1 april 2026 zal voldoen aan de voorschriften van 

de dan vigerende vergunning. 

 

Ook heeft het ministerie van Klimaat en Groene Groei de Tweede Kamer op 21 

maart 2025 geïnformeerd dat Bonaire Bon Transishon B.V. (BBT) op de korte en 

lange termijn geen nieuwe brandstofterminal meer gaat bouwen op Bonaire. De 

voorbereidingen en investeringen rondom de bouw van deze nieuwe 

brandstofterminal zijn definitief stopgezet. Daarmee is het voorkomen van 

overtredingen door middel van het buiten bedrijf stellen van de opslagtanks voor 

benzine en diesel op de locatie Hato geen realistisch alternatief, aangezien dit zeer 

ingrijpende maatschappelijke consequenties zal hebben. 

 

Tenslotte heeft Rijkswaterstaat als bevoegd gezag voor de vergunning Wet vrom 

BES u per brief van 18 maart 2025 met kenmerk RWS-2025/7532 gewezen op het 

feit dat de vergunning van 22 oktober 2014 met kenmerk 2014012480 per 1 april 

2026 weer onverkort van kracht zal zijn. Dit betekent dat er geen nieuwe 

verlenging van het tijdelijk lichtere regime zal worden toegestaan en dat de 

inrichting volledig moet voldoen aan de voorschriften zoals opgenomen in de per 1 

april 2026 vigerende vergunning. 

 

De hierboven beschreven feiten leiden met een aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid tot de situatie dat er op 2 april 2026 overtredingen zullen 

plaatsvinden van de voorschriften 2.1.1, 9.3.2, 12.2.4 en 16.2.4. Daarom heb ik u 

per brief van 29 januari 2025 met kenmerk 760828 mijn voornemen tot het 

opleggen van een preventieve last onder dwangsom kenbaar gemaakt en u in de 

gelegenheid gesteld uw zienswijze in te dienen.  

 

Zienswijze 

Per E-mail van 13 februari 2025 heeft u een zienswijze ingediend met kenmerk 

CUR/0086-25-yl. Deze zienswijze vat ik hieronder samen. 

 

U bent van mening dat besloten is dat de brandstofopslag centraal op een 

alternatieve locatie op Bonaire zal gaan plaatsvinden en dat u in overleg met de 

betrokken partijen heeft ingezet op het in stand houden van de inrichting met 

minimale middelen teneinde desinvesteringen te voorkomen en de 

brandstofprijzen laag te houden. U bent van mening dat het voornemen vooruit 

loopt op een situatie die naar uw verwachting niet aan de orde zal zijn. Van een 

klaarblijkelijk gevaar voor overtreding is volgens u dan ook geen sprake, vanwege 

de volgende redenen: 

1. BBT heeft de verantwoordelijkheid voor de tijdige realisatie van de nieuwe 

opslagfaciliteit. Curoil zal BBT mogelijk assisteren bij de exploitatie van die 

nieuwe faciliteit. BBT zal verantwoordelijk zijn voor de opzet en inrichting 

van de terminal en dient zeker te stellen dat die aan alle eisen voldoet. 

2. U geeft aan dat dat ILT hiermee aangeeft dat de minister van 

Economische Zaken ‘klaarblijkelijk’ niet in staat is om via BBT tijdig haar 

toezeggingen na te komen. U vindt dat geen juiste aanname dan wel 

uitgangspunt. 
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3. U bent van mening dat het niet goed valt in te zien waardoor de huidige 

situatie plotseling vanaf 1 april 2026 onaanvaardbaar zou zijn. Er is 

immers een inrichting operationeel, waarbij een afweging is gemaakt van 

alle betrokken belangen waarbij het een feit is dat heel Bonaire afhankelijk 

is en blijft van de opslagfaciliteit Hato totdat de nieuwe faciliteit is 

gerealiseerd. 

4. U bent van mening dat er sprake is van tijdelijkheid en dat de voortgang 

van de lopende initiatieven aantoont dat daaraan nog steeds binnen de 

bestaande randvoorwaarden uitvoering aan wordt gegeven. 

5. U bent van mening dat het op dit moment te vroeg is om een 

toekomstvoorspelling te maken en u vindt dat de ILT te stellig is over dat 

het onmogelijk zou zijn om de datum te halen. Zelfs als er een vertraging 

zou optreden, dan is het volgens Curoil zaak om een afweging te maken 

op het moment dat zich dat voordoet. Volgens u loopt de ILT nu op basis 

van hypotheses en aannames op de muziek vooruit, hetgeen niet 

zorgvuldig lijkt. 

 

Tot slot verzoekt u mij om te overwegen geen uitvoering te geven aan het 

voornemen en zorgvuldig op een moment dat dichter ligt bij 1 april 2026, de dan 

geldende situatie te beoordelen en een belangenafweging te maken op basis van 

feiten. 

 

Reactie op uw zienswijze 

Ad 1 en 2: De minister van Klimaat en Groene Groei heeft de Tweede Kamer op 

21 maart 2025 geïnformeerd dat Bonaire Bon Transishon B.V. (BBT) op de korte 

en lange termijn geen nieuwe brandstofterminal meer gaat bouwen op Bonaire. 

De voorbereidingen en investeringen rondom de bouw van deze nieuwe 

brandstofterminal zijn definitief stopgezet. Dat betekent dat er geen zicht meer is 

op de opslag van benzine en diesel op een alternatieve locatie uiterlijk per 1 april 

2026. Gelet op de grote maatschappelijke belangen is het evenmin te verwachten 

dat het gebruik van de opslagtanks op de huidige locatie kan worden gestaakt. Bij 

een voortgezet gebruik op de huidige locatie moet voldaan worden aan de 

vergunningvoorschriften. Dit leidt ertoe dat u er tijdig voor dient te zorgen dat de 

situatie op de locatie Hato uiterlijk 1 april 2026 zal voldoen aan de vergunning van 

22 oktober 2014.  

 

Ad 3: Bij het opnieuw verlengen van de looptijd van de tijdelijke vergunningen in 

2021 is een lichter regime voor de brandbeveiligingsinstallatie door het bevoegd 

gezag geaccepteerd op basis van concrete juridisch bindende afspraken en 

beschikbare financiering van het Rijk voor de nieuwe brandstofterminal BBT. Ook 

zijn toen aanvullende voorschriften in de vergunning opgenomen en zijn de risico’s 

op een incident afgewogen tegen het maatschappelijk effect van het buiten bedrijf 

stellen van de locatie Hato.  

 

Nu er echter geen sprake meer is van de realisatie van de brandstofterminal BBT 

dient deze preventieve LOD ertoe u tijdig actie te laten ondernemen om 

overtredingen te voorkomen. Bovendien heeft RWS als bevoegd gezag voor de 

vergunning Wet vrom BES per brief van 18 maart 2025 met kenmerk RWS-

2025/7532 u erop gewezen dat per 1 april 2026 de vergunning van 22 oktober 

2014 met kenmerk 2014012480 weer onverkort van kracht zal zijn. Dit betekent 

dat het nogmaals verlengen van de looptijd van de tijdelijke vergunningen geen 
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optie is en dat de inrichting op dat moment volledig moet voldoen aan de 

voorschriften. 

 

Ad 4 en 5: Op basis van de hierboven genoemde feiten is er niet langer sprake 

van een realistisch alternatief voor de opslag van brandstoffen die op dit moment 

op de locatie Hato worden opgeslagen. Indien u niet per direct start met de 

benodigde werkzaamheden en zich tot het uiterste inspant om tijdig te voldoen, 

zal per 2 april 2026 sprake zijn van één of meerdere overtredingen van de 

voorschriften 2.1.1, 9.3.2, 12.2.4 en 16.2.4. 

 

Belangenafweging 

Tijdens mijn inspectie op 4 en 5 november 2024 hebben medewerkers van Curoil 

aangegeven dat voorbereidingen worden getroffen om uiterlijk 1 april 2026 te 

kunnen voldoen aan de voorschriften uit de vergunning. Ik heb echter vastgesteld 

dat een concrete en realistische planning voor de benodigde acties ontbreekt. 

Daarbij noem ik onder andere de voorstudies die eerst moeten worden afgerond, 

het bestellen en de levering van materialen voor de technische aanpassingen aan 

de tanks, de leidingen en de brandbeveiligingsinstallatie, het uitvoeren van 

acceptatietesten, het verkrijgen van eventuele (lokale) vergunningen, de vereiste 

goedkeuringen door het bevoegd gezag en de doorlooptijd die daarmee gemoeid 

is. De presentatie die uw medewerkers op 4 april 2025 aan ILT en RWS hebben 

gegeven heeft mijn oordeel niet gewijzigd. Daarmee ontstaat een aan zekerheid 

grenzende waarschijnlijkheid dat er één of meerdere overtredingen zullen 

plaatsvinden van de voorschriften 2.1.1, 9.3.2, 12.2.4 en 16.2.4 op 2 april 2026. 

Het opleggen van een preventieve LOD acht ik een passende maatregel die 

voortvloeit uit de hierboven genoemde ILT-beleidsregel. 

 

In de directe nabijheid van de brandstofopslag Hato bevinden zich een woonwijk, 

een supermarkt en het drinkwaterbedrijf WEB. De bestuurlijke en juridisch 

vastgelegde afspraken voor nieuwbouw van de brandstofopslag BBT, die voor het 

bevoegd gezag de reden waren om tijdelijk in te stemmen met lichtere eisen aan 

onder andere de brandveiligheidsvoorzieningen op deze locatie, zijn als gevolg van 

het besluit van de minister van Klimaat en Groene Groei per 21 maart 2025 

vervallen. Het aantal woningen en de bedrijv igheid bij WEB zijn de afgelopen jaren 

toegenomen zodat in het geval van een incident of brand er een grotere kans 

bestaat op directe effecten voor omwonenden, bezoekers van de supermarkt en/of 

de drinkwaterproductie. Dit toegenomen veiligheidsbelang weegt zwaarder dan 

het belang van Curoil. Gelet op het grote maatschappelijk belang voor Bonaire van 

een veilige brandstofopslag op locatie Hato en om u te doordringen van de 

noodzaak tot het tijdig treffen van maatregelen acht ik het opleggen van een 

preventieve LOD verantwoord, zorgvuldig en noodzakelijk. 

 

De ILT treedt in beginsel altijd handhavend op tegen overtredingen door het 

treffen van een sanctie. Alleen in bijzondere omstandigheden kan daarvan worden 

afgezien. In het hierboven genoemde geval zijn geen bijzondere omstandigheden 

geconstateerd die reden geven om af te zien van handhavend optreden. De ILT 

handelt overeenkomstig de Beleidsregel Handhavingsstrategie Omgevingsrecht 

Inspectie Leefomgeving en Transport van 1 januari 2024, houdende vaststelling 

van beleid inzake de handhavingsstrategie. 
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Besluit 

Hierbij leg ik u op grond van artikel 10.4 Wet vrom BES een preventieve LOD op.  

 

Last 

Ik gelast u op de locatie Curoil Hato uiterlijk 1 april 2026 te voldoen aan 

voorschriften 2.1.1, 9.3.2, 12.2.4 en 16.2.4 van de vergunning van 22 oktober 

2014 met kenmerk 2014012480. Indien u op 2 april 2026 niet, of niet volledig 

voldoet aan de last verbeurt u $ 500.000. Vervolgens zult u iedere maand dat u 

niet voldoet opnieuw $ 500.000 verbeuren tot een maximum van $ 1.500.000.  

 

Dit kunt u voorkomen door ervoor te zorgen dat u uiterlijk op 1 april 2026 voldoet 

aan de hierboven genoemde voorschriften. U kunt overtreding ook voorkomen 

door het gebruik van de installaties tijdig te staken. Bij de vaststelling van de 

hoogte van de dwangsom houd ik rekening met de vermeden kosten door het niet 

naleven van dit voorschrift, de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde 

werking van de dwangsomoplegging. 

 

Nadere informatie 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mij opnemen via 

telefoonnummer +31(0)6-52596929 

 

Een kopie van deze brief wordt verzonden aan: 

- Gezaghebber van Bonaire als voorzitter van het Bestuurscollege; 

- Openbaar Lichaam van Bonaire, Directie Toezicht en Handhaving; 

- Eilandsraad van Bonaire; 

- Rijkswaterstaat; 

- Brandweer Caribisch Nederland; 

- Nederlandse Arbeidsinspectie. 

 

 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

Namens deze, 

DE INSPECTEUR ILT/PUBLIEKE INSTELLINGEN, 

 

 

 
R.E.I. Quilotte 

Senior Inspecteur 
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Rechtsmiddelenclausule 

Indien een belanghebbende het niet eens is met deze beschikking kan deze 

daartegen volgens de Wet administratieve rechtspraak BES naar keuze een 

beroep- of bezwaarschrift indienen. 

 

I. Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7, eerste lid, van de Wet 

administratieve rechtspraak BES, binnen zes weken na de dag waarop de 

beschikking is gegeven, beroep instellen bij het Gerecht in eerste aanleg 

van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Een beroepschrift moet in tweevoud 

worden ingediend bij de griffie van het Gerecht in eerste aanleg van 

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. 

 

II. Belanghebbenden, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet 

administratieve rechtspraak BES, kunnen binnen zes weken na de dag 

waarop de beschikking is gegeven, een bezwaarschrift indienen. Het 

bezwaar kan onder vermelding van ‘Bezwaar’ verstuurd worden naar het 

volgende adres: 

Inspectie Leefomgeving en Transport 

T.a.v. afdeling Juridische Zaken, team Bezwaar en Beroep  

Postbus 16191 

2500 BD Den Haag 

 

Dit bezwaar dient u eveneens te verzenden als bijlage bij een E-mail via:  

bezwarenILT@ilent.nl 

Vermeldt u bij het onderwerp ‘Bezwaar’ en het kenmerk van de brief. 

 

III. Belanghebbenden, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet 

administratieve rechtspraak BES kunnen op grond van artikel 85 van de 

Wet administratieve rechtspraak BES, omtrent de beschikking waartegen 

een beroep of bezwaarschrift is ingediend, een verzoek om voorlopige 

voorziening richten tot het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint-

Eustatius en Saba. 

 

IV. Het beroepschrift/bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten: 

• De naam, voornamen en woonplaats van de indiener van het 

beroepschrift/bezwaarschrift en, indien het door een gemachtigde 

wordt ingediend, tevens de naam, voornamen en woonplaats van die 

gemachtigde; 

• Een duidelijke omschrijving van de beschikking waartegen het beroep/  

bezwaar is gericht; 

• De gronden waarop het beroep /bezwaar berust, waaronder het 

belang dat de indiener bij het beroep/bezwaar heeft; 

• Een aanduiding van hetgeen gevorderd wordt; 

• De ondertekening door de indiener of zijn gemachtigde; 

• De keuze van een domicilie op Bonaire, Sint-Eustatius of Saba, indien 

de indiener geen woonplaats heeft op Bonaire, Sint-Eustatius of Saba; 

• De dagtekening. 

 

De indiening van een beroepschrift of verzoek bij het Gerecht is belast met 

griffierecht. De indiening van een bezwaarschrift is rechtenvrij. 
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